
(BT)365611-21, 365711 - 21

Video sada
Instalační manuál

POZOR: Přístroje je zakázáno rozebírat a jsou určeny pouze pro zapojení 
odborníkem. V opačném případě hrozí ztráta záruky a/nebo nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem.



Video sada

• Původní systém se zvonky
Stávající systém se třemi vodiči a zvonky.
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• Nový systém domovních telefonů
Systém bez jakýchkoliv úprav funguje na 
stávajících dvou vodičích - vyzvánění, 
komunikace a elektrický zámek.

• Doporučené kabely a vzdálenosti (mm2)
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Video sada

• Schéma zapojení systému pro jednoho účastníka (365611)

• A Odchodové tlačítko el. zámku

B Patrové vyzváněcí tlačítko

S+ S- 18 V; 4 A impulsní, 250 mA přídržný proud (30 Ω max)

• Schéma zapojení pro dva účastníky - verze 1 (365621)
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• A Odchodové tlačítko el. zámku

B Patrové vyzváněcí tlačítko

S+ S- 18 V; 4 A impulsní, 250 mA přídržný proud (30 Ω max)

* Adresu N=1 nastavte pomocí dotykové obrazovky telefonu viz
přiložený instalační návod telefonu Classe 300 - Pokročilá kon-
figurace.
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Video sada

• Schéma zapojení pro dva účastníky - verze 2 (365621)

• A Odchodové tlačítko el. zámku

B Patrové vyzváněcí tlačítko

S+ S- 18 V; 4 A impulsní, 250 mA přídržný proud (30 Ω max)

• Možnosti relé elektrického zámku
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Classe 300 - Pokročilá konfigurace.
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Video sada

• Doporučená výška instalace,
pokud předpisy neuvádějí jinak

• Rozměry

• Zorné pole
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• Vstupní panel

ON OFF

3

4
5

1
62

1 - Zapnutí / vypnutí potvrzovacího tónu 
otevření dveří.

2 - Nastavení hlasitosti (*viz. níže).
3 - Zelená LED dioda: indikace otevření dveří.
4 - Zelená LED dioda: aktivní komunikace.
5 - Zelená LED dioda bliká: vyzvání; 

Červená LED dioda bliká: obsazená linka.    
6 - Pole pro konfiguraci.

35 mm106 mm

18
5 

m
m

194 mm

16
2 

m
m

25 mm

(*) V případě pískání (zpětná vazba), nejdříve snižte výkon mikrofonu pomocí šroubováku na
odpovídajícím potenciometru, dokud nedosáhnete přijatelnou úroveň. Pokud pískání 
přetrvává, otáčejte potenciometrem hlasitosti reproduktoru až do odstranění problému. Pokud je 
hlasitost příliš nízká, zvyšte nejdřív hlasitost reproduktoru, eventuálně mikrofonu.



• Instalace vstupního panelu
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Video sada



Video sada

Kamera nesmí být instalová naproti světelným zdrojům, nebo v místech, kde může pozorovaný objekt
stát v úplném stínu. Těmto problémům můžeme předejít změnou výšky instalace kamery, například
180 cm namísto doporučených 165 cm a natočením objektivu směrem dolů, abychom dosáhli
kvalitnějšího obrazu.
Poznámka: při snížené viditelnosti jsou barevné kamery s CMOS detektory méně
citlivé než Č/B kamery. V případě nedostatečně osvětlených prostorů doporučujeme instalaci
přídavného světelného zdroje. Tento zdroj může být spínán spolu s kamerou pomocí relé 346210.

1

5 – 10 mm

2

3

4

5
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7

(*)

*  • Silně stiskněte

• Konfigurace vstupního panelu 

 P T S N

• P
- Není nutné konfigurovatN

S

T - Časové relé el. zámku (viz. tabulka).

– 1 2 3 4 5 6 7

4 s 1 s 2 s 3 s - po dobu stisknutí tlačítka 6 s 8 s 10 s

- Po každé změně konfigurace je nutné systém vypnout a znovu zapnout.
Vyčkejte přibližně 1 minutu.



• Kličenka “manager master” - Nová klíčenka “manager master”
Z bezpečnostních důvodu doporučujeme, aby byla master kličenka programován technikem, jelikož klíčenka
poskytuje přístup k programování rezidenčních klíčenek. Na nahrání nebo odstranění klíčenky upozorní vstupní
panel zvukovým i vizuálním signálem (LED dioda). Po přiložení vadné klíčenky nebo chyby při programování se 
programování přeruší, ozve prodloužené pípnutí a rozsvítí červená LED dioda.

• Programování čtečky - pouze pro sady 365711 a 365721

Stiskněte a podržte programovací tlačítko dokud neza-
čne blikat zelená LED dioda a neuslyšíte potvrzovací
tón.

1 pípnutí

≥ 5s

2 pípnutí

Manager master

Přiložte systémovou manager klíčenku ke čtečce a 
počkejte, dokud se nerozsvítí zelená LED dioda; rovněž
zazní dvojítý potvrzovací tón. Pokud máte již systémovou 
manager klíčenku uloženou, nově vytvořená klíčenka
nahradí tu starou.

V případě, že dojde při ukládání k chybě, červená LED
dioda začne blikat a ozve se dlouhé pípnutí.

1 delší pípnutí

krok 1 krok 2

Video sada



• Klíčenka “manager master” - odstranění “manager master” klíčenky

1 pípnutí

Stiskněte a podržte programovací tlačítko dokud neza-čne blikat zelená LED dioda a neuslyšíte potvrzo-
vací tón.

≥ 5s

≥ 10s

2 pípnutí

Stiskněte znovu programovací tlačítko po dobu 10 vteřin.
Jakmile je odstranění dokončeno, rozsvítí se zelená LED dioda a ozvou se 2 pípnutí.

krok 1

krok 2

Video sada



Přiložte manager master klíčenku ke čtečce a 
počkejte, dokud se nerozsvítí zelená LED dioda;
rovněž zazní potvrzovací tón.

1 pípnutí

Manager master 
klíčenka

V případě, že dojde při ukládání k chybě, červená
LED dioda začne blikat a ozve se dlouhé pípnutí.

krok 1
krok 2

• Residenční klíčenka - nová rezidenční klíčenka
Pro přístup k naprogramování residenční klíčenky je nutná “manager master” klíčenka. Nahrání nebo
odstranění klíčenky signalizuje vstupní panel zvukovým i vizuálním signálem (LED dioda). Po přiložení vadné
klíčenky nebo chyby při programování se programování přeruší, ozve prodloužené pípnutí a rozsvítí červená 
LED dioda.

Rezidenční klíčenka

2 pípnutí

Přiložte rezidenční klíčenku ke čtečce a počkejte, 
dokud nezačne blikat zelená LED dioda; rovněž zazní 
potvrzovací tón. Při programování dalších klíčenek je 
přikládejte ke čtečce jednu klíčenku po druhé - vždy 
se třiceti vteřinovými rozestupy. Pro potvrzení 
ukončení programování přiložte ke čtečce systé-
movou manager master klíčenku, nebo vyčkejte 30 
vteřin. Dvě krátká pípnutí potvrdí, že programování 
bylo úspěšné.



• Rezidenční klíčenka - odstranění všech rezidenčních klíčenek uložených do paměti čtečky.

1 pípnutí

Přiložte manager master klíčenku ke čtečce a 
počkejte, dokud nezačne blikat zelená LED dioda;
rovněž zazní potvrzovací tón.

Manager master
klíčenka

2 pípnutí

Manager master
klíčenka

Přiložte ke čtečce dvakrát za sebou manager master
klíčenku. Jakmile je ostranění dokončeno, rozsvítí se 
zelená LED dioda a ozvou se 2 pípnutí.

ONON

OFFOFF

Pro odstranění všech dříve uložených klíčenek (manager master nebo rezidenčních) je možné resetovat 
vstupní panel.

• Reset

Odstraňte napájení (BUS), stiskněte a podržte programovací tlačítko a znovu napájení zapojte (programovací tlačítko 
je stále stisknuté). Držte stisknuté programovací tlačítko, dokud nezačnou po sobě blikat LED diody el. zámku a LED 
signalizující stav komunikace (symbol sluchátka). Rovněž se ozve dlouhé pípnutí.

krok 1 krok 2



Video sada
• Instalace telefonu 

Přední pohled

Quick Actions

10:36  
Tuesday, 22 April

Activations

Answering machine Cameras Memo

SettingsIntercom

Private camera

Lock

External inter-
com

Pager

6

101112139 9

16

17

15
14

3 4 5 721

8

1.  7” dotyková obrazovka (16 : 9)

2.  Tlačítko pro vypnutí displeje

3.  Čas a datum

4.  Vypnutí vyzváněcí melodie

5.  Aktivace funkce Profesionální studio (kancelář)

6.  Mikrofon

7.  Aktivace záznamníku (pouze u modelu ref.
344622)

8.  Rychlá volba

9.  Průvodce

10.Tlačítko pro přijmutí/ukončení hovoru: 
Zelená LED dioda bliká pro oznámení příchozího 
hovoru. Zelená LED dioda svítí trvale pro oznámení 
probíhajícího hovoruT. Délka hovoru je omezena viz 
*POZNÁMKA.

11.Aktivace vstupního panelu/cyklické přepínání 
mezi kamerami: při stistknutí tlačítka se rozsvítí 
červená LED dioda

Na obrázku vidíte přístroj se všemi zapnutými funkcemi.
V instalačním návodu se dozvíte, jak tyto funkce zapnout.

12. Tlačítko “oblíbené”: 
při stistknutí tlačítka se rozsvítí červená LED dioda 
(Základní konfigurace = OSVĚTLENÍ SCHODIŠTĚ.
Jiné konfigurace jsou popsány v tabulce pro fyzickou
konfiguraci)

13. Aktivace dveřního zámku: při stistknutí tlačítka se
rozsvítí červená LED dioda

14. Stav záznamníku (pouze pro modely ref. 344622
obsažené v sadách 365711 a 365721): 
Červená LED dioda svítí trvale  = záznamník je
aktivní
Červená LED dioda bliká = nové nevyzvednuté 
vzkazy
15. Stav zprávy: červená LED dioda bliká = nová
nepřečtená zprávy

16. Stav vyzvánění: červená LED dioda svítí =
vyzváněcí melodie je vypnutá

17. Funkce (jsou zobrazeny pouze ikony pro již 
nastavené funkce)

*POZNÁMKA: - hovor ze vstupního panelu max. 1 minuta
- interkomové volání max. 3 minuty
- doba vyzvánění max. 30 sekund



Video sada
• Instalace telefonu 

78910

6 6

4

5

1 2 3

1.Pozice pro konfiguraci

2.Konfigurátor J1: odstraňte při připojení přídávného napájení

3.Konfigurátor J2: Master/Slave, odstraňte pro Slave

4.Mikrospínač ON/OFF (zakončovací odpor)

5.Konektor mini USB pro aktualizaci firmwaru pomocí softwaru MyHomeSuite

Poznámka: zařízení musí být napájeno (1-2 nebo BUS)

6.Reproduktor

7.Svorky pro připojení přídavného napájení (1 - 2) - nutné dodržet polaritu

8.Svorky pro připojení 2vodičové sběrnice SCS/BUS 

9.Svorky   ( ) pro připojení externího vyzváněcího tlačítka (dveřní/patrové tlačítko)

10. Svroky pro připojení přídavného zvonku (1 - 5) 
Při zapojení zvonku je nutné dodržet polaritu

Upozornění a doporučení

Před pokračováním v instalaci je velmi důležité si pozorně přečíst tento návod a při instalaci dodržovat 
následující pravidla:
- lze instalovat pouze ve vnitřních prostorecha nesmí být vystaven vodě nebo vlhkosti
- nesmí být blokovány ventilační otvory
- lze použít pouze v rámci 2vodičového systému Bticino
Nesprávné použití přístroje může způsobit jeho nespolehlivost nebo nefunkčnost a ztrátu záruky.
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Video sada
• Instalace telefonu - nástěnná montáž



Video sada
• Instalace telefonu - stolní montáž

Upozornění: pro ukončení sběrnice přepněte mikrospínač do pozice ON

56  7
8 2

3
4

1
2
3
4

5
6
7
8

BUS1-2
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Video sada

• Konfigurace telefonu - viz také přiložený instalační návod telefonu Classe 300
Přístroj je možné konfigurovat ve dvou módech:
1. Fyzická konfigurace - konfigurace vložením konfigurátorů do příslušné pozice v konfigurační patici
2. Pokročilá konfigurace - konfigurace pomocí dotykové obrazovky telefonu. !!!DOPORUČENO - viz níže!!!

Při prvním spuštění telefonu je po zvolení jazyka a zadání datumu/času možné změnit adresu přístroje.

Displej:

A. Parametry konfigurace.

B. Přístroj nastaven jako master nebo slave.

C. Přídavný napájecí zdroj odpojen/připojen.

D. Firmware přístroje.

E. Aktivována/deaktivována funkce  Profesionální Studio

F. Aktivován/deaktivován záznamník.

6. Stisknutím tlačítka END se přesunute na domovskou stránku. Konfigurace se odloží na později.

7. Stiskněte pro přístup do sekce konfigurace.

8. Pro nastavení adresy přístroje nastavte hodnotu v pozici N a v pozici P pro nastavení adresy vstupního panelu, 

u kterého pomocí přístroje aktivujete el. zámek (bez nutnosti hovoru).

9. Stiskněte pro dostupnost funkcí na domovské stránce (funkce Answering machine - záznamník pouze u 
telefonu 344622).

10. Pokračujte v pokročilé konfiguraci, viz přiložený instalační návod k telefonu

InfoBack

B
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F

End

1.0.12Firmware ver.
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ProPro

AnsAnsAnswer

7 12

bledbled
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Back Configuration
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P
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Intercom

Actuation

Generals

10
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fesfesfessiosiosionalnalnal st studiudiudioo
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Video sada

•Přepněte naslouchadlo do pozice T. K zajištění
správného spojení mezi domovním telefonem a 
naslouchadlem, doporučujeme stát ve vzdálenosti 25
- 35 cm od přístroje.

• Užití indukční smyčky

• Zámek se otevře automaticky ihned po zazvonění z panelu - vhodné např. pro lékaře s ordinací v 
rodinném domě. Nelze aktivovat ve stejný moment jako funkci Stav dveří. Blikající tlačítko dveřního 
zámku   indikuje, že je funkce aktivní.

• Funkce Profesionální studio

• Funkce Paging
• Pomocí této funkce lze poslat zvukovou zprávu užitím mikrofonu přístroje přes roproduktory 
zvukového systému. Pro aktivaci této funkce stiskněte na odpovídající ikonu v menu Intercom. 
Zelená LED dioda oznamuje, že je funkce aktivní. Pro vypnutí této funkce stiskněte tlačítko pro 
přijmutí/ukončení hovoru.

25-35 cm

40 cm



• Ovládání osvětlení

• Přídavný zvonek
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Legrand s.r.o.
Sokolovská 100/94
180 00 Praha 8
tel.: 246 007 668
technická podpora:
tel.: 246 007 607
e-mail:
technicka.podpora@legrandcs.cz

návody a katalogové listy:
www.legrand.cz/vstupni-systemy
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