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netatmo

SHARCK®

Vymeéna za variantu
s nasténnym termostatem.

Videoprlivodce instalaci a seznam
kompatibilnich kotl najdete zde:

https://www.netatmo.com/videol




VAROVANI

Varovani!

e Pfed instalaci si velmi pozorné prectéte nasledujici instrukce.

¢ netatmo termostat musi byt nainstalovan v souladu s platnymi
normami.

¢ Pred jakymkoliv zadsahem se ujistéte, Ze je vypnut hlavni jisti¢
pfivodu elektrického proudu.

* Nejste-li sami odborné zpUsobili, nevahejte se s instalaci obratit
na odbornou firmu.
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Obsah baleni

Termostat

Montézni Gchyt

7 [m

(Paska)*  Krytka

(Mobilni stojanek)*

Okrasné barevné
samolepky

J

3xAAA baterie

Bezdratovy spinac

Prekryvaci
ramecek

T

NRNEnEN,

4 Sroubky
4 hmozdinky

* neni vyZzadovano pro tuto instalaci

(Adapter pro kotel)*

Adaptér pro
bezdratovy spinac

1 USB kabel



Bezdratovy spinac

~{H-

Vlozte adaptér Zasunte bezdratovy spinac
do bezdratového spinace. do 220V zasuvky.

® O)

elfee]fee|e
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LED bezdratového Vypnéte hlavni jisti¢ pfivodu
spinace zac¢ne blikat modre. elektrického proudu.




Demontaz

@

Podle navodu demontujte vas stavajici
termostat.

Pfed odpojenim od kabeldze si nezapomerite
udélat fotodokumentaci stavajiciho zapojeni.

)

- Pokud ve zdi naleznete pouze dva draty, jsou Ovladaci draty Napéjeci draty

tyto uréeny k ovladani kotle a jsou pro monta? Jsou nejcastéji Jsou nejéastéji.

o v, cerny a Sedy. modry a hnédy.
dllezité.

- Naleznete-li vice drat(, identifikujte dvojici
ovlddacich COM/NO, obvykle ¢erny a Sedy
drat. Obrazek vpravo ukazuje priklad ®
identifikace ovladacich dratd.

Poznamka: Pokud naleznete vice nez dva draty,

ostatni jsou uréeny pro napajeni plvodniho

termostatu a nejsou pro montaz dulezité. Obvykle

byvaji hnédé, modré, zelené nebo Zluté.

Konce téchto nevyuzitych dratl zaizolujte elektro

paskou, aby nedoslo k jejich pfipadnému zkratu. ®

Pokud si nevite rady, poslete fotografii sou¢asného
zapojeni na email photo@netatmo.com. Nas tym
vam pomuzZe s identifikaci spravnych dratd.



Vyména

@ Odpojte draty a nasledné odSroubujte
montdazni Uchyt vaseho soucasného
termostatu.

Po demontdzi prekontrolujte, zda
stavajici hmozZdinky netvofi nerovnosti
a prekazku pro pfipevnéni nového
termostatu.

@ Prostrcte draty otvorem v novém montdznim )
Uchytu, ten umistéte na zed a oznacte si na zdi 0[ J
pozice novych $roubkd. Uchyt odejméte '

a vyvrtejte do zdi dirky pro hmozdinky. !
Po uchyceni hmozdinek opét protahnéte
draty a montdzni Gchyt prisroubujte.

@ Nyni dva identifikované ovlddaci draty
prisSroubujte ke svorkdm v montaznim
uchytu. Po zasSroubovani je zabezpecte
krytkou, jak ukazuje obrazek.




Barevné oznaceni

@ Termostat |ze barevné zvyraznit pomoci
doddvanych barevnych nalepek.

@ Vyberte si barvu nalepky. Odejméte
citlivé vnéjsi ramecek z nalepky tak,
aby se nenarusila nebo neznedistila
lepici plocha.

@ Nalepte ramecek lepici plochou na zadni
¢ast termostatu.

I~



Termostat

@ Vlozte dodéavané baterie do termostatu.
Béhem vkladani baterii se ujistéte, zda
jsou vkladany se spravnou polaritou (+)(-)

@ Zasunte termostat do montazniho
uchytu na zdi.

proudu. T 1

polfpolfoeed
@ Zapnéte hlavni jisti¢ privodu elektrického ? ? ? ?
odlodoellos



Termostat

@ Na displeji se objevi uvodni
obrazovka a termostat za¢ne hledat
bezdratovy spinac.

PoZadovana teplota

Zmérena aktualni

Pokud termostat NAJDE bezdratovy
spinac, zobrazi PoZzadovanou
a Zmérenou teplotu

teplota nebo

Pokud termostat NENAJDE bezdratovy
spinac, zobrazi vykFi¢nik "!".
V tomto pfipadé umistéte bezdratovy
spinac do zasuvky blize termostatu,
dokud znak vykfi¢niku "!" nezmizi.



Test

@

Postupné stisknéte termostat v horni ¢asti
tak dlouho, dokud se na displeji
nezobrazi >> MAX <<

Termostat ZAPNE kotel.

@

Postupné stisknéte termostat v dolni ¢asti
tak dlouho, dokud se na displeji
nezobrazi >> OFF <<

Termostat VYPNE kotel.

Poznamka: Pokud termostat nezapne a nevypne kotel, pravdépodobné nejsou spravné zapojeny
ovladaci draty vedouci od termostatu ke kotli. Zkontrolujte fotografii plvodniho zapojeni
termostatu a znovu identifikujte ovladaci draty.



Aplikace

Pro ovladani termostatu pomoci vaseho chytrého telefonu,
tabletu nebo pocitace, navstivte:

http://thermostat.netatmo.com

|

PC / Mac Chytry telefon / Tablet
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Specifikace

ROZMERY
Termostat: 83x83x22 mm

DESIGN

Navrzeno firmou Starck.

Prasvitna minimalisticka kostka z plexiskla.
5 vyménitelnych barevnych samolepek.

SNIMACE A MEREN{
Teplota (méreni):
Rozsah od 0°C do 50°C
Pfesnost: +- 0.5° C
Teplota (nastaveni):
Rozsah od 7°C do 30°C
Stupnice po: 0.5°C
Jednotka: °C

E-INK DISPLEJ
Energeticky efektivni, delsi Zivotnost baterii
a optimalni Citelnost.

APLIKACE ZDARMA, PODPORA
Bez registracniho poplatku.
Aplikace k dispozici na App Store
a Google Play

PFistup zdarma na osobni on-line dashboard.

Pistup z vice zafizeni.

BEZDRATOVA KOMUNIKACE

Wi-Fi 802.11 b/g/n kompatibilni (2.4GHz).

Urovné zabezpeceni: Oteviené/WEP/WPA/
WPA2-personal (TKIP a AES).

Vzddlenost mezi bezdrdatovym spinacem a termostatem:
az 15-20m (je zavisla na konstrukci budovy).

NAPAJENI A BATERIE
3x AAA (mikrotuzkové) nenabijeci baterie.
Délka pouziti baterii az 1 rok (zavisla na pouzivani).

NASTAVENI A KOMPATIBILITA

Kompatibilni s kotlema na plynnd, kapalna i tuha paliva.
Spinany proud: 230 V/0,5 A; 30 V/4 A odporova zatéz;
nelze spinat civky stykacl (pro feseni kontaktujte
Legrand)

KOMPATIBILITA S IPHONE A IPAD

iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5¢ / 5s
iPad mini, iPad mini s Retina displejem, iPad 2,
iPad (3. generace), iPad (4. generace),

iPad Air

iPod touch (5. generace)

KOMPATIBILITA S TELEFONY ANDROID
verze Android 4.0 a vyssi
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PROHLASENI O SHODE

EU Declaration of Conformity

We, Netatmo, declare that this device is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Safety warnings

This device must be installed according to the applicable norms.

Use only with supplied power plug adaptor and boiler adaptor. This device is for indoor use only.
Before inserting the batteries, check that the contacts in the device and on the batteries are
clean, is necessary clean them. Note the polarity (+/-) when inserting the batteries.

Do not throw the batteries into a fire, short-circuit them or dismantle them. Keep children away
from batteries. Seek medical attention immediately if a battery is swallowed.

Do not attempt to repair the device yourself; customer service is available.

Any changes or modiications to this unit not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Thermostat and relay insulation: class Il devices.

This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

“Made for iPod”, “Made for iPhone”, “Made for iPad” mean that an electronic accessory has
been designed to connect specifically to iPod, iPhone and iPad and has been certified by the
developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of
this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Please note that the use of this accessory with iPhone may affect wireless performance.

130C0
Ces<a republika

> http://support.netatmo.com C € @ @9 E
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